25/01/2022 11:09 Locamail :; Esclarecimento - PR 08/2022

assunto:  Esclarecimento - PR 08/2022 &
De <adm®@|cbsaneamento.com,br> SUNEE S
Para: <licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br>

Data 25/01/2022 08:37

A

SAE Ourinhos
A/C Licitagdes

Solicitamos esclarecimentos:

Referente o item 41 — Pregdo 08/2022:
Pagina 21: REGISTRO DE PRESSAO, METAL 3/4" COM REFORCADOR DE GAXETA, CONFORME NORMAS

Pagina 22 - continuagdo:

ABNT NBR REGISTRO FoFo FC CUNHA EMB. DN 200 MM PN 10 VALVULA GAVETA DE FERRQO FUNDIDO NODULAR....

K
O material constante na continuacdo da pagina 22 ndo condiz com o material da pagina 21.
Na pagina 21 é registro de metal 3" e na pagina 22 € registro em ferro fundido DN 200 mm.

O valor de referéncia de R$ 61,33 condiz com o registro de metal.

Qual material é o correto?

Att.

Elizandra Rocha

LCB Saneamento Ltda

Administrativo

:

1LCB

T SANEAMENTO j

‘, Pams Susina - byt Fiimna

Telofone: (19) 38457710
WhatsApp Business: (19 38497710
Endereco: Ay, Indopandinga, 2634
Jd. Sto. Anldnio | Vaknhos - SP

CEP: 13277000

Sita: v lchsaneamento.com b

https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_safe=1 &__uid=20533&_mbox=lNBOX&_action=print&_extwin=1
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Ref. Processo 137/2021
Pregéo Presencial 08/2022
Requerente: |cbsaneamento_

Assunto: Pedido de esclarecimento

Ourinhos, 25 de janeiro de 2022.

Segue resposta quanto ao questiecnamento realizado:

1. Referente ao Pregao 08/2022 — Materiais de Ferro Fundido e Galvanizados para a Rede de
Agua

Resposta;
-Houve um erro na edigdo do descritivo mesclando dois itens como se fosse um. vindo assim

gerar duvidas quanto ao verdadeiro item.

Como se segue:

Nos itens: 34 e 41- Onde se 1&: Registro De Pressao, Metal 3/4" Com Reforcador De Gaxeta,
Conforme Normas Abnt Nbr Registro Fofo Fc Cunha Emb. Dn 200 Mm Pn 10 Valvula Gaveta De
Ferro Fundido Nodular Com Obturador Tipo Cunha De Nicleo Metdlico Revestido Com
Elastdmero Para Uso No Bloqueio Do Fluxo De Fluidos Em Adutoras E Redes De Agua Ou
Esgoto Gradeado. Com Flanges E Cabegote, Para Tubos De Ferro Fundido. Face A Face Da
Flange: Corpo Curto (Série 14). Norma: Abnt Nbr 14968. A Valvula Deve Apresentar Passagem
Plena Quando Totalmente Aberta. Pressdo Nominal: Pn10. Temperatura Maxima De Trabalho: 60
%. Corpo E Tampa: Ferro Fundido Nodular Conforme Nbr 6316 Classe Fe—42012. Cunha: Nucleo
Ferro Fundido Nodular, Revestido Com Epdm, Conforme Nbr 6916 Classe Fe—42012. Haste: Nao
Ascendente Em Ago Inoxidavel Abnt 410 Ou Abnt 420 Conforme Nbr 5601. Acionamento: Manual
Por Cabecote. Extremidade: Flange Com Ressalto E Furagdo Conforme Nbr 7675. Vedacéo:
Guarnigcdo (Arruela) De Borracha Conforme Nbr 7675. Revestimento Interno E Externo Com Epoxi
Aplicado Por Processo Eletrostatico, Com Espessura Minima De 150 Micra. Marcacao; A Valvula
Deve Trazer, No Minimo, Marcada No Corpo: Diadmetro Nominal-Dn: Pressdo Nominal Pn;
Furacao Do Flange; Identificagdo Do Material; Nome Ou Identificacio Da Fundicao; Nome O
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L& simplemente: Jtens 34 e 41- Registro De Pressdo, Metal 3/4" Com Reforcador De Gaxeta,
Cenforme Normas Abnt Nbr 14119 E 14120
O restante da edicdo deve ser ignorado.

Tendo em vista que as mudangas feitas nos itens 34 e 41 sera somente no descritivo, nao
alterando nem a quantidade nem o valor do produto e muito menos ¢ valor total do
pregédo, venho por meio deste pedir ao “Setor de Licitag6e e Contratos ” que tenha a
bondade de alterar o descritivo para o descritivo correto sanando assim qualquer duvida

que possa pairar.

Atenciosamente,

4356 de Souzs Nete—
Manoel doede/Souza Neto
Gerente Adminis 'a\ivo de Operagdes

{
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